Tarnéw 19.12.2013

NOTATKA SEUZBOWA

Spisana na okoliczno$¢ wymiany opraw dla zadania pn.: ,,Linia napowietrzno-
kablowa o$wietlenia ulicznego” w msc. Zglobice, ul. Kasztanowa dz. Nr 447/4, 447/ 7, 450,
487/1 z oprawy SGS 102/150 W na oprawe typu MP LED 50 W.

W obecnosci:

1. Grzegorz Koziot — Wéjt Gminy Tarnéw
2. Danuta Jach — przedstawiciel Urzedu Gminy
3. Jacek Chrzan - projektant

Ustalenia:

* Energochlonne oprawy o$wietleniowe SGS 102/150 W nalezy zamienié na
oprawy.energooszczedne -typu MP-LED-50 W ktére cechujg sie niskim
poborem pradu (mniejszy koszt utrzymania), dtuzsza zywotnoscia.

* Pozostata cz¢$é projektu nie ulega zmianie.

Zatgeznik

- Karta katalogowa oprawy typu MP LED 50.

Na tym notatke zakoficzono.
WOIT GMINY
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Przedmiar robét

Linia napowietrzno-kablowa o$wietlenia ulicznego, msc. Zglobice, ul. Kasztanowa

I
!

Lokalizacja: dz. nr 447/4, 44717, 450, 487/1

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: GminaTarnéw, ul. Krakowska 19, 33100 Tarnéw

mgrini. JACEXTHRIAN
Data opracowania: Autor opracowania: ' Upr. bud. nrewid. F195102 B
_ B . ety D ek v KGRI TRt
] < T T mgr inz. Jacek Chrzan budowlanymi w.speo;atm«'.instaiacyjn@f.

bez ograniczert w zakresig sieci, instalacji
i urzadzen elektryeznueh i wle troenergetycznych



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. D004EFEE)
strona nr; 2

ZatozZenia wyjsciowe do kosztorysowania

1) Wykopy i zasypanie rowow pod linie kablowe: a) mechanicznie - 80 %, b) recznie - 20 %,

2) Oprawy o$wietleniowe zewnetrzné typu MP LED 50 W ~ facznie 9 szt. .

3) Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x35 mm2, df. 144 m, (stupy E-10,5/4,3 - 2 szt., E-1 0,5/6 ~ 2 szt.);
4) Budowa linii kablowej odwietlenia; ulicznego linig kablowg YAKY 4x35 mm2 dt. 210 m, (lampy wolnostojace, h=8,0 m z.
wysiegnikami h=1,0 m)~ 5 kpl;

5) Montaz RSA 00/1 - 1 kpl. !

6) Montaz ogranicznikéw przepieé na linii hapowietrznej - 3 kpl.

Linia napowietrzno-kablowa oéwietlenia
ulicznego, msc. Zgiobice, ul. Kasztanowa
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Linia napowietrzno-kablowa oswietlenia ulicznego, msc. Zglobice, ul.
Kasztanowa :
1 Element Linia napowietrzna niskiego napigcia - obwéd oswietlenia ulicznego dt. 144
m
1.1 |KNNR5/903/2 |Montaz | stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzj wirowanych, stup pojedynczy do
; 12,0'm, stup K-10,5/6, KK-10,5/6 e stup 2
1.2 |KNNR5/903/2 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
12,0'm, stup N-10,5/4,3 shup 2
1.3 . [KNNR 5/903/4 |[Montazi stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, montaz $ruby :
(1) hakowej kompletnej M16x255 NK 67048 szt 4
1.4 |KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, montaz Sruby :
1 hakowej kompletnej M16x215 NK 67045 szt 1
1.5 |KNNR 5/903/4 [Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, montaz hakow
(1) - mocowanych taéma - hak M16 NK 67288 szt 1
1.6 |KNNR5/905/2 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, E
przewod 2x35°'mm2 km 0,144
1.7 . \KNNR 5/906/1- [Montaz zabezpieczenia wzdluznego, z roztacznikiem RSA-00/1 e
(1) szt 1
1.8 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepigé SE 30 (z zaciskiem przebijajacym izolacje) szt 3
1.9 |KNNR 5/1002/2 [Montaz wysiegnikéw rurowych, na stuple E, wysiegnik Wo-1 szt 2
1.10 |[KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie E, wysiegnik Wo-2 szt 2
1.11 IKNNR'5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 4| -
1.12 |KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, gleboko§é wykopu do 0,6'm, grunt kategorii Il m - 80}~
1.13 |[KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 1l m 36|
1.14 KNP Pomiar rezystancji uziemienia stupa linjj elektroenergetyqznej
1813/1346/12 : szt 3
2 Element Linia kablowa hiskiego napiecia - obwéd oswietlenia ulicznego dl. 210 m
2.1 |KNNR5/701/2  |Kopanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii I]
Wyliczenie ilosci robét;
[41,8*0,4*1 16,720000
RAZEM: 16,720000im3 16,720
2.2 |KNNR5/701/5 }Kopanie row6w dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV .
Wyliczenie ilosci robet:
[167,2*0,4*1 66,880000
RAZEM:| 66,880000/m3 66,88
2.3 |KNNR 5/723/2 Przewierty mechaniczne dia rur pod obiektami, rura SRS110 m 9
24 |KNNR5/705/1 [Utozenie rur ostonowych DVK110 m 201
2.5 KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych A110PS m 2
2.6 |KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0.4'm
Wyliczenie iloci robét:
2201 402,000000
RAZEM: 402,000000|m 402,000
2.7 |KNNR 5/713/2. [Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m m 240
2.8 |KNNR5/717/8 Uk%ad_@ie,kablma_stupach_be-tonowyeh,—dwums%onOWych mocowanych 1ia stupie, masa
(2) do 1,0'kg/m, na objemki m 3
2.9 |KNNR5/717/4 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0'kg/m, na
(2) objemki m 7
2.10 |[KNNR 5/702/2 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Hi
Wyliczenie iloSci robét;
|41,8%0,4 16,720000
RAZEM: 16,720000|m3 16,720
2.11 |[KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowéw dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
[167,2*0,4 66,880000
RAZEM: 66,880000/m3 66,88
2.12 |KNR 510/803/7 [Obrébka na sucho kabii do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al
4-zylowy do 50'mm2 ,
R= 0,965 M= 1,000 S= 1,000 szt 5

Linia napowietrzno-kablowa oswietlenia
ulicznego, msc. Zgtobice, ul. Kasztanowa
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.13 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej éredniego napiecia, niskiego napigcia | sterowniczej, kabel n.n.,
4-2ylowy odcinek 5
3 Element Montaz stupéw oswietlenia ulicznego S-80
3.1 | KNNR5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw odwietleniowych, stup do 1007kg, stalowy
(1) szt 5
3.2 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury os&onowe i
(2) wysiegniki, wysoko$¢ latarfi do 10'm, przewody kabelkowe kol 5
3.3 |KNNR 5/1004/1 {Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, ha stupie : szt 5
34 |KNNR5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 220
3.5 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu IH m 18
3.6 |KNP Pomiar rezystandji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej
1813/1346/12 szt 5
Zestawienie robocizny
L.p. : Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 10,314
2.|Robotnicy , r-g | 429,2456
Zestawienie materiatow e
L.p. Nazwa materiatu o Jm llosé .
17| Baleiglasts obrzynans, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. | m3 ~.. 0,0189
2.|Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm . - im 2922
3.|Benzyna do ekstrakgji dm3 1,5
4. Element montazowy fundamentu F150/200 : szt 5
5. |Folia kablowa niebieska : m 200,64
6.|Fundament prefabrykowany betonowy F150/200 : szt 5
77 Hak mocowary tasma M16 NK 67288 szt - 1
8.|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 250,12
8. |Kapturek termokurczliwy szt 20
10./Klamerka COT 36 ENSTO szt. 21,0008
11.|Konstrukcja pod rozigcznik RSA-00/1 (na stup ZN) szt | . 1
12.|Koszulka igielitowa m 8
13.|Krawgdziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K, | o m3 0,0378
14./0Obejma OU-1 szt 6
15.|Obejma wysiegnika Oou-1 szt 4
16.|Obejma wysiegnika Oou-2 szt 4
17.|Ogranicznik przepieé SE 46.350 BZ-5 : szt 3
18.|Opaska wigzgca ANTY UV szt 18
19. |Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 24,2
20. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 Ensto szt 4
21.|Oprawa osw. zewn. typ MP LED 50 W szt 9
22.|Ostona korica przewodu PK 89.050 : szt 2,0016
23./Ostona rurowa BE-75 AROT do kabli, sztywna m 3,12
24.|0Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabili, gietka m 201
25.|Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o $rednicy: sztywne PS fi 110 mm m 21
26.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 16,08
27. Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa |, szara szt - 4
28. |Ptyta ustojowa U-85 szt 6
29.|Prety stalowe Fi'18'mm m 55,44
30.|Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25' mm2 m 12
31.|Przewéd AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35 mm2 m 160,048
32.|Przewéd LgY 450/750V 1x2,5'mm2 m 24
33.|Przewéd YDY 450/750V 2x2,5' mm2 m 50
34.|Rozigcznik bezpiecznikowy RSA-00/1 szt 1
35.|Rura ostonowa SRS 110 m 9
36. Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany szesciokatny S-80 szt 5
37.|8ruba hakowa kompletna M16x215 NK 67045 szt 1

Linia napowietrzno-kablowa oswietlenia
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38.|Sruba NK 67046 hakowa M-16x255 szt 4
39.|Sruby stalowe ocynkowane M10x25 z nakretkami i podkiadkami kg 23
40.|Sruby stalowe ocynkowane M12x70 z nakretkami i podktadkami szt 16
41.|Tablica bezpiecznikowa stupowa typ ZG4-35 szt 5
42.|Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 mm COT 37 ENSTO m 20,20016
43.Uchwyt do kabla UKB-2(0) km Bezpol . |82t 5,04
44.)Uchwyt do rur fi 75 mm typ UMR(0)-75 prod. Bezpol szt 3
45.|Uchwyt odciggowy SO 117.2258, linia 2x25-35mm2 szt 4,00032
46.|Uchwyt przelotowy SO 130 ENSTO szt 2,00016
47.|Uchwyty dystansowe, typu SO 79.5 szt 9,0008
48.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 5
49.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 10,6
50.|Wkiadka bezp. WTN-00/gG 16 A szt 1
51.|Wkiadka bezpiecznikowa szybka Bi-Wis 660V (500 V) 6A szt 4
52.|Wysiegnik rurowy typu Wo-1 szt 2
53.|Wysiegnik rurowy typu Wo-2 szt 2
54. |Wysiegnik typu St dt. 1,0 m do stupa S-80, ocynkowany szt R 5
55.|Zacisk odgalezny SL 9.21 ENSTO szt 3,0096
56.|Zacisk odgaiezny typu SL 11.118 szt 11,00096
57.|Zacisk SLIP 32.21 szt. 2,03
58.|Zacisk uziemiajacy NK 10106 szt 6
58.|Zespét oznacznikéw do rozigcznika RSAT - 1kpl 1
60.!Zerd3 strunobetonowa wirowana dia stupéw, E-10.5/4.3 szt 2
61.|Zerd2 strunobetonowa wirowana dia stupéw, E-10.5/6 szt - 2
Zestawienie sprzetu
IL.p. Nazwa sprzetu Jm llosé
| 1.[Ciagnik kotowy (1) m-g 1,3242|

2 D7’wignik..hydrau!icznywprzenoényvjednot&okewy»z—pompq—oddzielnq 20-30"t m-g 4581
3.|Koparka taficuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) im-g 6,688
4.|Koparka podsigbierna 0.15'm3 (1) m-g 0,52
5.]Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) “Im-g . 16,4012
6.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 11,8584
7.{Pompa wysckocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 5,391
8.|Przyczepa diuzycowa m-g 1.8
9. Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,101
10.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4't m-g 0,2232
11./Samochéd samowytadowczy (1) m-g 3,216
12.|Srodek transportowy (1) m-g 23,14548
13.|Wibromiot elektryczny 3,0 kW m-g 3,78
14. |Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 7,38
15.|Zespét pradotwarczy tréjfazowy przewozny 5'kVA - |m-g 5,355
16./Zuraw samochodowy (1) m-g 10,0852
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