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IR -271.5.2019 ) Tarndéw dnia 19-03-2019 1.

- dotyezy: przetargu nleogramczonego na “Przebudowa budynku Szkoly PodstawoweJ na
potrzeby zlobka wom. aqudzmska ogio'szonego na: dz1en 25-03:2019 1.- ‘

Na'ptlidsta\‘;ﬁ“lé?é.rti:-B 8 ust. I:'usta\i)y'-fz .drﬁei .29'..sty&:iﬁla'2()ﬁor"’iffl5rawo Zaméwien Publicznych /Dz. U,
z 2018 poz. 1986 tekst jednolity z p. zm. /przekazuje wyjasnienie do zapytania z dnia 15-03-2019r,

Pytanie nr 1

Poz. 190 wywiezienie gruzu — brak utylizacji gruzu czy Zamawiajacy posiada miejsce w zasiegu 4
km- miejsce do skladowania gruzu jesli nie to prosze o uzupehueme przedm1aru robot do
najblizszego punktu utylizacji gruzu oraz koszty utyhzacp -

Odpowiedz:

Tak zamawiajgcy wskaze miejsce wywozu gruzu.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie prowadzonego postepowania nalezy zakupi¢ wyposazenie , 16zeczka , materace,
szafki na 16zeczka, nocniki, stoliki . krzesetka, lodowka do przechowywania pokarmu matek, kosze
na odpady, szafki dla pracownikow, zabawki, dozowniki mydta, podajniki recznikéw, gadnice itp,
jesli tak to prosze o uzupetnienie przedmiaru roboét.

OdpowiedZ: wyposaZenie nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 3

Czy na zewnatrz ( plac zabaw) przewidywana jest montaz wykladziny — mata gumowa jesli tak 1o
prosze o uzupehienie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Nie wyceniaé

Pytanie nr 4

Jaki kolor drzwi zewnetrznych nalezy przewidzie¢ w ofercie w przedmiarze jest tylko opis jak
istniejgce szkolne prosze o podania koloru RAL.

Odpowiedz: ciemny braz

Pytanie nr 5

Poz. 21 instalacja elektryczna przedmiar robot brak zaprawy do zaprawienia bruzd prosze o
uzupehienie.

Odpowiedz:

Uwzgledniono w nowym przedmiarze poz. 4.22.

Pytanie nr 6

Przejscia przewodow 1 kabli przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢é masami pozarowymi o
odpornosci ogniowej brak w przedmiarach prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Uwzgledniono przebicie otworéw w nowym przedmiarze.

Pytanie nr 7

Brak w przedmiarze robét instalacji potaczen wyréwnawcezych GSW prosze o uzupetnienie,
Odpowiedz:

UWZgle;dmono W nowym przedm1arze




Pytanle nr 8 : s S e -
Projekt przeWIduJe k()cloi Wrazz regulatorem pOkO_] owym oraz czu_]mklem temperatury zewnqtrznej j "
przedmiar tego nie obejmuje proszg o uzupeh’neme przedmlaru robot : S
Odpowwdv AR : T
W pozyciji- obejmu]acej kocm% gazowy kondensacyjny przew1d21an0 regulator oraz; CZu_]Illk
temperatury Jako komplet. - L SR Sl R :

.'Pytame nr9 . SRR
Brak przewodu powwtrzno spahnowego do dprowadzeme spahn z
przedmiaru robdtz podanlem Wysokosm I{omma :
Odpowiedz: ™ "~ - : P L i
W pozyCJl 3 17 zostal przewmzmny przewod pow1etrzno-spalmowy, Jego diugosc ok llm

Pytamenrl{) , R R L s
W opls1e Euchltektury pkt.3.6.12 w 1nstala(311 wody mep{ej nalezy zastosowaé :mleszacze centralne "
- wody zimnej i c1epIeJ lub indywidualne mieszacze wody przy punktach poboru Wody W e
przedmiarze robét me zostaly te urzqdzema przevvldzmne proszn; o uzupehneme przedm1aru robot-: A
Odpowiedz: =~ : SR SR SRR e

Uzupelmono w nowym przedmlarze

Pyhme nr 11 : - : ‘ S
Brak w instalacji-wody zimnej zaworu antyskazemowego proszq uzupehneme przedm1aru robot
- Odpowiedz: R R

' Umpclmono W nowym przedmlarze ‘_" 5

Pytanie nr 12 - i = L .
Brak w 1nstalaq1 gazowej kurka odcmaJ qcego ﬁ 25 mm oraz ﬁltra gazo' ego ﬁ 25 mm przy kotle
gazowym proszg o uzupelmeme prZedm1a:ru robot S ' : R :
Odpowmdz ; . e s

UZ“PClanO--W nowym przedmiarze, ..

W za_le!czeniiu ékofngWﬁhe przedmlaryrobot IRt



